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LEGENDA —CANALIZZAZIONI—

—————  CANALE IN PVC 150x60mm PER IMPIANTI SPECIALI
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CODICE DI LETTURA rivelatore ottico di fumo —  TUBO N PVC RIGDO RK 15 POSTO IN VISTA
N1' 1’ TfM LEGENDA —RIVELAZIONE FUMI—
x:: z s APPARATO BOX INTERFACCIA INCENDIO (attuator] MS0OCHE, Ingresso MS0OME)
RIFER. N° SWING [[] RIVELATORE DI FUMO OTTICO SOTTOPAVIMENTO KEA95002/1
m RIVELATORE OTTICO DI FUMO IN AMBIENTE KEA95002/1
CODICE DI LETTURA barriera intrinseca RIVELATORE DI FUMO TERMOVELOCIMETRICO KEA95003/1
N°._ITEM N SERRANDA TAGLIAFUOCO
PANNELLO OTTICO ALLARME ACUSTICO DINCENDIO (CSA1154 con buzzer)
RIFER. N LOCALE [PVE]  PANNELLO "VIETATO ENTRARE® (CSAT154 con buzzer)
RIFER. APPARATO PANNELLO "EVACUARE LOCALE" (CSA1154 con buzzer)
@GAS COPPIA PULSANTI ATTIVAZIONE/ARRESTO SCARICA SPEGNIMENTO (DATING 2400087)

CODICE DI LETTURA pannello ottico allarme
N, ITEM MAGNETE SGANCIO PORTA TAGLIAFUOCO

-1 1 CASSETTA DI DERIVAZIONE (scatola 100x100)
RIFER. N* PROGRESS. APPARATO BOX ATTUAZIONI CENTRALI Di SPEGNIMENTO (attuator] M500CHE, ingresso M50OME)
RIFER. N SWING CENTRALE DI SPEGNIMENTO ERIFIRES00
BARRIERA INTRINSECA

PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO (CSA 3470)

EUEIE

S— ZONA D’INTERVENTO AMPLIAMENTO

NOTA

LE DERIVAZIONI IN TUBO ALLE APPARECCHIATURE AVRANNO
| SEGUENTI DIAMETRI :

RIVELATORE DI FUMO 19 = 20mm
PULSANTE MANUALE DI ALLARME 1¢ = 20mm
RIVELATORE DI FUMO E DI GAS

NELLO STESSO TUBO 16 = 25mm
PANNELLO OTTICO ACUSTICO 1¢ = 20mm
SERRANDA TAGLIAFUOCO 16 = 20mm
MAGNETE PORTA 19 = 20mm
186 = 20mm —ALIMENTAZIONE
BOX D'ATTUAZIONE [;: = §(2)rmnrrg —ELEMENTI IN CAMPO
16 = 32mm —ELEMENTI IN CAMPO
VALVOLA GAS 16 = 20mm

PER DETTAGLIO VEDERE TIPICI MONTAGGIO —TAV."MONTAG1”
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ACRONIMO SENSORE
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INDIRIZZO SENSORE xx
N* ITEM

ACRONIMO SENSORE

COLLEGATO A BARRIERA
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Sopraelevazione Edificio "B"
dell' Area della Ricerca del C.N.R. di Pisa

PROGETTO PRELIMINARE

(Artt.17-23 DPR 207/2010)

COORDINATORE E PROGETTISTA: Dott. Ing. Ottavio ZIRILLI
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